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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como objetivo realizar el mejoramiento de consumo energético, 
tomando como punto de partida la iluminación en la empresa PRONACA ALIMENTOS - 
PUEMBO, siendo el estudio y cambio de las luminarias de la bodega de producto 
terminado. La iluminación es un medio o elemento esencial para el desarrollo de 
actividades más allá de la horas de luz natural, la empresa PRONACA ALIMENTOS – 
PUEMBO teniendo una jornada de trabajo de 24 horas dividida en 2 turnos de 12 horas, 
nace la necesidad de considerar el estudio y cambio de luminarias halogenadas por 
luminarias LED, para obtener un ahorro y empleo racional de la electricidad en la 
iluminación, el  proyecto de investigaciones  tiene un alcance en la optimización de 
recursos que se utilizan para el mantenimiento que se realiza semestralmente.  El proyecto 
es innovador y tiene un alcance en mayor escala como el de ir mejorando todas las 
luminarias a la nueva tecnología LED, la que ha alcanzado un fuerte impacto en ahorro y 
disminución de otros gastos considerable para la base de operaciones generando reducción 
de costos y la eliminación de desperdicios que son enviados a gestores ambientales.  
Palabras claves: luminarias, eficiencia energética, tecnología LED. 
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ABSTRACT. 
 
The objective of the following project is to improve the energy consumption, taking as a 
starting point the lighting in the company of PRONACA’S FOOD IN PUEMBO, being the 
study and changing of the luminaries of the finished product warehouse. The Lighting is a 
medium or essential element for the development of activities beyond the hours of natural 
light, the company  of PRONACA’S FOOD  in PUEMBO, having a working day of 24 
hours divided in 2 shifts of 12 hours, arises the need to consider the study and change of 
halogenated luminaries by LED luminaries, to obtain a saving and rational use of 
electricity in lighting, the research project has a scope in the optimization of resources that 
are used for the maintenance that takes place every six months. The project is innovative 
and has a wider scope such as improving all luminaries to the new LED technology, which 
has achieved a strong impact on saving and other considerable expenses for the base of 
operations generating cost reduction and the disposal of waste that is sent to environmental 
managers. 
Keywords: luminaries, energy efficiency, LED technology. 
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Desarrollo tecnológico e innovación, eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental 
derivado de la utilización de los recursos energéticos. 
2. RESUMEN DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como objetivo realizar el mejoramiento de consumo energético, 
tomando como punto de partida la iluminación en la empresa PRONACA ALIMENTOS - 
PUEMBO, con el estudio y cambio de las luminarias de la bodega de producto terminado.  
La iluminación es un medio o elemento esencial para el desarrollo de actividades más allá de la 
horas de luz natural, la empresa PRONACA ALIMENTOS - PUEMBO teniendo una jornada de 
trabajo de 24 horas dividida en 2 turnos de 12 horas, nace la necesidad de considerar el estudio 
para el cambio de luminarias halogenadas por luminarias LED, para así obtener un ahorro y 
empleo racional de la electricidad en la iluminación,  en el desarrollo del  proyecto de 
investigaciones se realiza mediciones utilizando los siguientes equipos como son: medidor de 
energía, luxómetro, amperímetro y multímetro equipos que permiten  conocer los parámetros de 
potencia, nivel de iluminación, corriente y voltaje instalado en la bodega de producto terminado 
en la empresa PRONACA ALIMENTOS-PUEMBO. 
El proyecto es innovador y tiene un alcance a mayor escala como el de ir mejorando todas las 
luminarias de la planta PRONACA-PUEMBO a la nueva tecnología LED, de acuerdo al estudio 
y nuevo diseño del sistema de iluminación por el método evaluativo y con el análisis de un 
cuadro comparativo de las luminarias halógenas con las luminarias LED. 
Al ejecutarse el cambio de las luminarias tradicionales por las LED, se presenta una disminución 
del consumo de energía de un 50 % por la reducción de potencia en cada una de las luminarias,  
los costos por mantenimiento, la reducción del consumo energético representa para el medio 
ambiente una mejor conservación de los recursos naturales. 
Finalmente se presenta los resultados calculados y el nuevo diseño que se propone en el estudio 
del cambio de luminarias, las conclusiones y las recomendaciones. 
Palabras claves: luminarias, eficiencia energética, tecnología LED. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La presente investigación es de importancia, ya que en la actualidad las industrias buscan reducir 
sus costos al máximo para ser competitivos en el mercado, la empresa PRONACA ALIMENTOS 
– PUEMBO invierte en tecnología para mejorar sus instalaciones de operación, uno de ellos es 
reducir el consumo de energía por iluminación ya que representa un gasto significativo. 
Esta investigación se la realizo para el mejoramiento y reducción del consumo energético, siendo 
los beneficiarios del presente proyecto la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO, 
quienes son la parte fundamental, donde se realizara el análisis del ahorro económico que se 
tendrá por consumo energético y costo de mantenimiento y reparación de las luminarias 
halogenadas. 
El proyecto es innovadora al utilizar una tecnología de mayor eficiencia como la iluminación 
LED que está revolucionando a gran magnitud en la industria  por los beneficios que nos 
proporciona en ahorro, con un mínimo impacto ambiental, la utilidad práctica de este proyecto 
está reflejada, mediante el cambio de luminarias halogenadas por luminarias LED en la bodega 
de producto terminado de la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO y el ahorro que se 
obtiene, convirtiéndose en una empresa con menos generación de desechos que se produce al 
tener luminarias halogenadas. 
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
Tabla 1. Descripción de loa beneficiarios 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo investigador 
5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
PRONACA  está presente con sus operaciones en 10 provincias del Ecuador y cubre 
comercialmente las 24 provincias del país. Cuenta con 108 centros de operación. Los 
centros más representativos están en Quito, Guayaquil, Santo Domingo de los Tsachilas 
BENERIFIARIOS DEL PROYECTO 
Descripción Número 
Beneficiarios directos (Empresa 
Pronaca Puembo) 220 
Beneficiarios indirectos 
(Investigadores) 2 
Total 222 
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y Bucay. Con el claro propósito de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, 
PRONACA implementa políticas para optimizar sus procesos, con un enfoque humano, 
salvaguardando el planeta a largo plazo, mediante el cuidado de los recursos naturales y 
siempre procurando un aporte a la sociedad. (PRONACA, 2015) 
PRONACA busca, por medio de estudios y consultores nacionales e internacionales, mejorar 
tecnologías y optimizar los procesos actuales para prevenir y mitigar los impactos ambientales de 
sus operaciones.  
En la actualidad la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO con su equipo del 
departamento técnico y de mantenimiento realiza varios estudios para implementar tecnologías de 
mayor eficiencia en su centro de operaciones así cumpliendo las políticas de la empresa. 
En la bodega de producto terminado de la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO de 
acuerdo a los cálculos realizados en el sistema de iluminación actual, se consume 4368 KWH por 
concepto de iluminación y un valor por limpieza y mantenimiento aproximado de $ 100 anual por 
lámpara, los cálculos realizados por los estudiantes en este trabajo de investigación servirá para 
posteriores estudios y propuestas de iluminación para la empresa PRONACA. 
6. OBJETIVOS: 
Objetivo General 
 Proponer un nuevo sistema de iluminación, mediante el estudio comparativo de 
iluminación tradicional y tecnología de eficiencia energética para mejorar el consumo de 
energía en las instalaciones actuales de iluminación para la bodega de producto terminado 
en la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO.  
Objetivos Específicos 
 Realizar mediciones de iluminación y magnitudes eléctricas utilizando equipos de 
medición: luxómetro, amperímetro, multímetro y medidor de energía para conocer el 
estado actual de consumo. 
 Analizar mediante un cuadro comparativo de la tecnología actual y la tecnología LED 
para conocer la eficiencia energética que tiene los dos sistemas de iluminación. 
 Diseñar el nuevo sistema de iluminación aplicando la normativa de iluminación y 
cálculos para mejorar las condiciones actuales del sistema de iluminación.    
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS. 
Tabla 2. Objetivos especifico, actividades y metodología 
Objetivo  Actividad 
Resultado de la 
actividad 
Descripción de la 
metodología por 
actividad 
Realizar 
mediciones 
utilizando equipos 
de medición: 
luxómetro, 
amperímetro, 
multímetro y 
medidor de 
energía. 
 
Medición 
de los 
niveles de 
iluminación 
y 
magnitudes 
eléctricas. 
Revisar anexos de 
los resultados 
obtenidos con los 
diferentes equipos. 
Mediante el método de 
medición se identifica los 
datos de iluminación, se 
utiliza los lúmenes de la 
lámpara para el cálculo 
del flujo luminoso total 
necesario. 
Por el método de 
medición se obtendrá 
potencia, voltaje, 
corriente y luxes.  
Analizar el cuadro 
comparativo de la 
tecnología actual 
y tecnología LED 
para conocer la 
eficiencia 
energética que 
tiene los dos 
sistemas de 
iluminación. 
 
Realizar 
cuadro 
comparativ
o entre los 
dos 
sistemas de 
iluminación
. 
Utilizar el sistema 
de mayor 
eficiencia 
energética. 
Mediante el método 
comparativo se identifica 
la solución más óptima a 
implementarse. 
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Diseñar el nuevo 
sistema de 
iluminación para 
mejorar las 
condiciones 
actuales del 
sistema de 
iluminación. 
 
Cálculo de 
los lúmenes 
necesarios 
para 
iluminar la 
bodega. 
Diseño de plano en 
AutoCAD acorde a 
la normativa 
vigente y 
resultados 
obtenidos.   
Mediante el método 
evaluativo y con los 
resultados del cálculo se 
plantea el diseño. 
Fuente: Grupo investigador 
8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
Luz  
Aliaga, Fuentes, & Gonzales (2009),  menciona “La luz es una manifestación de energía, que se 
produce al calentar cuerpos hasta la incandescencia, o por medio de alguna descarga eléctrica 
entre dos materiales conductores” (pág. 12). 
Se denomina luz a la manifestación de la energía en forma de radiaciones 
electromagnéticas capaces de ser percibidas por el órgano visual,  las longitudes de onda 
de estas radiaciones electromagnéticas están comprendidas en el rango de 380 y 770 nm, 
conocido como espectro visible. (Lojano & Orellana, 2014). 
A la luz se la define como una energía radiante que es capaz de excitar la retina humana, y la 
visión permite percibir una cierta parte de los colores existentes, más conocidos como el espectro 
electromagnético. 
Iluminación 
Iluminación, del latín illuminatio, es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace 
referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o alguien 
a quien brindar su claridad. Se conoce como iluminación, por lo tanto, al conjunto de 
luces que se instala en un determinado lugar con la intención de afectarlo a nivel visual, 
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con la iluminación se pretende, en primer lugar, conseguir un nivel de iluminación 
interior o exterior, o iluminancia, adecuado al uso que se quiere dar al espacio 
iluminado, nivel que dependerá de la tarea que los usuarios hayan de realizar. (Pérez & 
Gardey , 2009) 
La iluminación es un fenómeno cotidiano para la mayoría de las personas pasa casi 
desapercibido. Sin embargo, es difícil concebir nuestra vida y nuestra sociedad sin equipos que 
pongan luz sobre nuestro entorno. 
Clases de iluminación 
Luz natural 
 Se conoce como luz natural aquella que proviene directamente del sol y se ve afectada por 
factores atmosféricos como los son las nubes, esta es  una energía radiante que no se puede 
controlar, el desplazamiento de esta luz es altamente beneficiosa no tiene costo y es inofensiva 
para el medio ambiente. 
Luz artificial 
Luz que no es emitida por el sol esta es generada por una fuente de energía eléctrica controlada, 
se puede crear esta iluminación gracias la ayuda de algunos aparatos electrónicos conocidos 
como lámparas o bombillos. 
Sistemas de iluminación 
Los sistemas de iluminación se clasifican según el flujo luminoso, por encima o por 
debajo de la horizontal; o sea, teniendo en cuenta la cantidad del flujo luminoso 
proyectado directamente así la superficie iluminada y la que llega a la superficie después 
de reflejarse en los techos y paredes. (Ramirez, 1994, pág. 13). 
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Tabla 3. Sistema de iluminación 
Sistemas de iluminación 
Distribución de flujo luminoso 
en tanto por ciento 
Hacia 
Arriba Hacia Abajo 
Iluminación directa 0% a 10% 100% a 90% 
Iluminación semidirecta 10% a 40% 90% a 60% 
Iluminación difusa 40 % a 60% 60 % a 40% 
Iluminación 
semiindirecta 60% a 90% 40% a 10% 
Iluminación indirecta 90% a 100% 10% a 0% 
Fuente: (Ramirez, 1994) 
Sistema de iluminación directa 
El flujo de la luz que se dirige directamente a la superficie o sobre la zona a iluminar. Con este 
sistema se aprovecha entre un 90 y 100% de la luz. Se trata de una luz que generalmente está 
dada por las luminarias colgantes.  
Sistema de iluminación semidirecta 
Es una iluminación directa pero con un difusor o vidrio traslucido entre la lámpara y la zona a 
iluminar, una pequeña parte (de 10 a 40 %) de la luz llegue a la superficie u objeto procedente del 
reflejo previo en techos y paredes. 
Sistema de iluminación difusa 
A esta también se la conoce como iluminación mixta, aproximadamente la mitad del flujo 
luminoso se dirige hacia el techo y la otra mitad hacia debajo de la zona a iluminar, en este 
sistema no hay sombras y se produce una luz agradable reduciendo el deslumbramiento. 
Sistema de iluminación semiindirecta 
Es una iluminación que su parte inferior ilumina (del 10 al 40 %) se recibe directamente por la 
superficie iluminada la mayor parte de flujo luminoso se envía hacia el techo, donde se refleja 
para finalmente iluminar la superficie deseada. 
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Sistema de iluminación indirecta 
La iluminación el 90 a 100 % de la luz se dirige hacia el techo y se distribuye luego en el 
ambiente, se utiliza aparatos que en su parte inferior están cerrados y el flujo luminoso se dirige 
hacia arriba sin difusor. 
Comparación de los distintos sistemas de iluminación 
Desde el punto de vista puramente económico la más conveniente es sin duda, la 
iluminación directa, ya que en este caso la pérdida de absorción en paredes, techo y 
aparatos de alumbrado se reduce al mínimo. Por esta causa la iluminación directa es la 
más apropiada en fábricas, talleres, etc., es decir, en aquellos lugares don el efecto 
estético o calidad de alumbrado sean secundarios y se busque una iluminación barata y 
de gran rendimiento. (Ramirez, 1994, pág. 23). 
Métodos de alumbrado 
Hacemos referencia a la concentración de luz necesaria para efectuar una tarea determinada los 
métodos de alumbrado pueden ser:  
 Alumbrado general 
 Alumbrado general localizado 
 Alumbrado individual 
 Alumbrado combinado 
 Alumbrado suplementado 
Alumbrado general 
 INSHT (2015), menciona que, “Proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área 
iluminada. Es un método de iluminación muy extendido. Se consigue distribuyendo las 
luminarias de forma regular por todo el techo del local” (pág. 27). 
Este método de alumbrado es el que brinda una iluminación igual, en un área determinada a 
iluminar también este es un método muy desarrollado ya que se consigue una distribución de las 
luminarias de forma normal por toda la superficie del techo de un local o fábrica. Un buen 
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sistema de alumbrado general hace posible el desplazamiento de la maquinaria sin necesidad de 
alterar el alumbrado, y así mismo permiten la utilización total de la superficie de suelo. 
Este método es más utilizado en oficinas generales, aulas de escuela, fábricas y en general donde 
se pretenda brindar o asegurar un buenas condiciones generales de alumbrado. 
Figura 1. Alumbrado General 
 
Fuente: (Infoleg, 2007) 
Alumbrado localizado 
Es el tipo de alumbrado que proporciona un nivel medio de iluminación general más o menos 
moderado y un alumbrado directo para disponer de elevados niveles medios de iluminación en las 
zonas necesarias, puestos para trabajos de precisión, resalte de elementos en exposición.  
Cuando necesitamos una iluminación suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un 
trabajo concreto. El ejemplo típico serían las lámparas de escritorio. 
Figura 2. Alumbrado Localizado 
 
Fuente: (Infoleg, 2007) 
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Alumbrado general localizado 
Esta es la que proporciona  una distribución no uniforme de la luz de una manera que esta se 
concentra sobre las áreas de trabajo. Con esta se consigue importantes ahorros energéticos puesto 
que la luz se concentra en donde es necesario, este presenta inconvenientes respecto al alumbrado 
general. En primer lugar, si la diferencia de luminancia entre las zonas de trabajo y las de paso es 
muy grande se puede producir deslumbramientos molestos. 
En este alumbrado la iluminación la cual se suspende bajo los equipos de general y además, se 
agrupan estos equipos de alumbrado sobre las maquinas (pues se usa en naves industriales 
generalmente) que necesiten elevados niveles de iluminación. 
Figura 3. Alumbrado General Localizado 
 
Fuente: (Infoleg, 2007) 
Alumbrado individual 
Es aquel alumbrado que se utiliza directamente en el área específica para alumbrar directamente 
la actividad que se esté realizando un claro ejemplo es para el uso de mesas de dibujo o trabajos 
en torno. 
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Figura 4. Alumbrado Individual 
 
Fuente: (Ramirez, 1994) 
Alumbrado combinado 
En muchas ocasiones se obtiene mejor resultado combinando dos o más métodos de 
alumbrado. En los casos de alumbrado combinado, debe procurarse que la relación de 
luminancias entre la zona de trabajo y el ambiente general, no exceda a diez a uno. 
(Ramirez, 1994, pág. 27) 
Como su nombre lo indica es una combinación del alumbrado general localizado con el 
individual en los casos de alumbrado combinado, debe procurar que la relación de luminancia 
entre la zona de trabajo y el ambiente general, no sobre pase de diez a uno. 
Figura 5. Alumbrado Combinado 
 
Fuente: (Ramirez, 1994) 
Alumbrado suplementario 
En este caso, debe suplementarse el alumbrado general por medio de aparatos de alumbrado 
especiales que concentra la luz, colocados en la cercanía del objeto que pretenda destacar. 
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También proporciona una intensidad relativamente alta, en puntos específicos de trabajo, es 
frecuentemente necesario cuando se trata de tareas visuales específicas y cuando no se puede 
proveer de mayor intensidad por ninguno de los otros métodos; se utiliza cuando se requiere luz 
de calidad dirigida para ciertas operaciones de inspección. 
Se debe de tener siempre cuidado para hacer que persista una relación razonable entre las 
intensidades de la iluminación general y el alumbrado suplementario, ya que si existe una 
relación de brillo excesiva entre el punto de trabajo y de sus alrededores creando unas 
desagradables condiciones para la visión. 
Figura 6. Alumbrado Suplementario 
 
Fuente: (Ramirez, 1994) 
Aparatos de alumbrado 
Ramirez (1994) Manifiesta que “Estos aparatos de alumbrado modifican las características de 
distribución luminosa de las lámparas fluorescentes de tal forma que las nuevas características 
se ajustan al sistema de iluminación deseado”. (pág. 14). 
La definición de los aparatos de alumbrado específicas son responsables de soporte, protección, 
conexión de la red y distribución luminosa de las lámparas, para hacer  cumplir todo esto los 
aparatos de alumbrado deben poseer una serie de propiedades que permitan efectuar a cabalidad 
sus funciones dentro de su vida útil.     
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Propiedades de los aparatos de alumbrado 
Ramirez (1994) Menciona sobre  “Los aparatos de alumbrado deben de poseer una serie de 
cualidades que los hagan idóneos para la misión que tienen que cumplir; podemos dividir estas 
cualidades en tres clases, bien diferenciadas y que resumimos a continuación:” (pág. 29) 
Tabla 4. Sistema de Iluminación 
Propiedades de los aparatos de alumbrado 
Propiedades 
ópticas 
Distribución luminosa adaptada a la función. 
Buen rendimiento luminoso. 
Luminancia de un valor dado en ciertas direcciones de 
observación. 
Propiedades 
mecánicas y 
eléctricas 
Ejecución robusta. 
Construidos en un material adaptado a su función (por ejemplo, se 
han de rechazar los materiales en el caso de atmosfera corrosiva). 
Equipo eléctrico perfecto, con facilidades para el montaje y la 
inspección periódica del mismo. 
Fácil de limpiar. 
Calentamiento admisible con su construcción y con su empleo. 
Propiedades 
estéticas 
Los aparatos de alumbrado pueden estar encendidos o apagados; 
bajo ambas apariencias, deben ayudar a crear el ambiente y a 
integrarse en el conjunto arquitectónico y decorativo del interior a 
iluminar. 
Fuente: (Ramirez, 1994) 
Luxómetro 
Luxómetro (también llamado luxmetro o light meter) contiene una célula fotoeléctrica que capta 
la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y representada en un 
display o aguja con la correspondiente escala de lux.  
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Se utiliza para la medición precisa de los acontecimientos luminosos en el sector de la 
industria, el comercio, la agricultura y la investigación puede utilizarse además para 
comprobar la iluminación del ordenador, del puesto de trabajo, en la decoración de 
escaparates y para el mundo del diseño. (Tuveras, 2017). 
Funcionamiento 
El luxómetro moderno funciona según el principio de una celda (célula) o fotovoltaica; 
un circuito integrado recibe una cierta cantidad de luz (fotones que constituyen la 
"señal", una energía de brillo) y la transforma en una señal eléctrica (analógica). Esta 
señal es visible por el desplazamiento de una aguja, el encendido de diodo o la fijación 
de una cifra. Una fotoresistencia asociada a un ohmímetro desempeñaría el mismo papel. 
(Tuveras, 2017). 
Amperímetro 
El amperímetro es un aparato de medida utilizado para medir la intensidad o corriente 
eléctrica. Es el instrumento industrial más adecuado para medir intensidades. En la 
imagen siguiente puedes ver dos tipos diferentes, uno fijo y el otro portátil. En el 
esquema de la parte de abajo de la imagen puedes ver como es el símbolo del 
amperímetro utilizado en los circuitos eléctricos. Como ves es muy sencillo, 
simplemente es un círculo con una A mayúscula en su interior. (Tecnología, 2017). 
Multímetro 
Todos los multímetros poseen una pantalla muy amplia y clara, además disponen de un 
cuadro de Multímetros para varios parámetros mando de muy sencillo manejo. Los 
multímetros se usan Categorías de medición de multímetros sobre todo en la formación 
profesional, en la escuela, en la industria y en el taller. Se emplean también en la 
práctica profesional, puesto que son muy valorados por su alta precisión en la medición 
(PCE, PCE, 2017). 
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Medidor de energía 
El medidor de energía Siemens Sentron PAC3200 es un instrumento que permite la 
visualización de los parámetros de red más relevantes. A parte de medir los valores de 
magnitudes eléctricas como tensiones y corrientes, permite también medir la potencia 
aparente, reactiva, efectiva y valores de energía. Adicionalmente tiene la facultad de 
medir y mostrar  la distorsión de tensión en red (distorsión armónica total) (THD). (PCE, 
2017). 
Eficiencia energética 
Ahorro y uso inteligente de la energía sin pérdidas ni desperdicios, utilizando la mínima 
energía y manteniendo la calidad de bienes y servicios, para conservar el confort. La 
eficiencia energética en alumbrado busca mantener y mejorar las condiciones de 
iluminación adecuada para áreas destinadas a la movilidad, ornamentación y seguridad, 
con el menor consumo de energía posible. Es una de las prácticas que permite reducir de 
mejor manera la demanda en el sistema eléctrico nacional, especialmente en el horario 
de mayor consumo (7 pm- 9 pm) debido al gran número de lámparas necesarias para 
estos fines. (INER, 2014) . 
La Eficiencia Energética, es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la 
cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr 
a través de la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y 
de hábitos culturales dentro de una empresa o en la comunidad. 
El uso de los recursos energéticos; algunas de ellas, enfocadas en el desarrollo de energías 
renovables y limpias, en la automatización de industrias y en proyectos de cogeneración, todas 
estas son medidas muy válidas para países desarrollados y en etapa de desarrollo, con el objetivo 
a reducir el consumo por aire acondicionado, refrigeración, electrodomésticos e iluminación. 
Lámparas 
Una lámpara es un convertidor de energía. Aunque pueda realizar funciones secundarias, 
su principal propósito es la trasformación de energía eléctrica en radiación 
electromagnética visible. Hay muchas maneras de crear luz, pero el método 
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normalmente utilizado en la iluminación general es la conversión de energía eléctrica en 
luz. (Castro & Posligua, 2015, pág. 18). 
Una lámpara o bombilla es un convertidor de energía, cuya función principal es transformar la 
energía eléctrica en luz. Actualmente en el mercado existe una gran variedad de lámparas, con 
diferentes características y funcionamientos. 
Existen diferentes parámetros para definir las características de una lámpara. 
 Lumen (lm): Unidad que mide la cantidad de luz emitida. 
 Rendimiento de color (IRC): Los colores que vemos dependen de las características 
cromáticas de la fuente de luz. Así, el IRC señala la capacidad de una fuente de luz 
artificial en reproducir los colores, siendo la referencia (100%) el Sol. 
Vida útil de las lámparas 
Vida útil de las lámparas en general. La vida útil de una lámpara está determinada por la 
temperatura que alcanza el filamento al realizar su labor de iluminación. A mayor 
temperatura, mayor flujo luminoso y mayor velocidad de evaporación del material que 
compone el filamento. (Arquitectura, 2017). 
Vida útil: Es el tiempo estimado en horas después del cual es preferible sustituir las lámparas de 
una instalación para evitar una disminución excesiva de los niveles de iluminación. 
 Vida útil individual: se la define como el número de horas que se encuentra encendida 
después del cual, una determinada lámpara deja de funcionar. 
 Vida útil promedio: en unas condiciones determinadas, es el tiempo en que la mitad de un 
cierto número de lámparas presenta fallos. 
 El valor de la vida útil es de mucha importancia ya que con esta se determina los periodos 
de reemplazo o reposición de las lámparas. Otros factores que influyen directamente en la 
vida útil de las lámparas, son la calidad de la tensión de la red y el número de encendido y 
apagados que se ejecuten. 
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Figura 7. Vida útil promedio de las lámparas 
 
Fuente: (Tuveras, 2017) 
 
Lámpara de halógeno 
Según ISB (2015), “Las lámparas halógenas que se utilizan para conseguirla son básicamente 
incandescentes, producen luz brillante que torna radiante las superficies y mucho más vibrantes 
los colores”, (pág. 34) la iluminación halógena a través de lámparas de tungsteno poseen una 
vida útil muy extensa, de casi el doble que la de las lámparas convencionales y, la mayoría de sus 
modelos son mucho más pequeños que los comunes. 
La Lámpara Halógena es una evolución de la lámpara incandescente con un filamento de 
tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno (como yodo o bromo). 
Figura 8. Lámpara de halógeno 
 
Fuente: (Maquinariopro, 2017) 
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LED 
Fraile (2012), Menciona en “Características eléctricas de una unión semiconductora emisora de 
luz.” LED es el acrónimo ingles de Light Emitting Diode (emisor de luz). Se trata de un 
semiconductor que emite luz con una longitud de onda monocromática específica muy bien 
definida cuando se polariza de forma directa pasando, por tanto, una corriente eléctrica entre sus 
dos extremos.  
Un solo LED es un dispositivo de estado sólido de baja tensión (voltaje) y no puede funcionar 
directamente en una corriente alterna estándar sin algún tipo de circuito para controlar el voltaje 
aplicado y el flujo de corriente a través de la lámpara. 
Figura 9. Lámpara LED 
 
Fuente: (Maquinariopro, 2017) 
El uso de lámparas basadas en la tecnología LED se está incrementando de una forma notable 
últimamente, teniendo muchos usos, por lo que tiene una amplia gama y abarca campos 
lumínicos, ya que tiene una vida útil más prolongada y son dispositivos capaces de generar 
importantes ahorros en el consumo energético teniendo un mayor aprovechamiento de la energía. 
Tampoco contiene gases ni metales, por lo que son amigables con el ambiente. 
Tipos de formatos en los que se puede encontrar a los LED 
LED Común 
Se utilizan en la mayoría de los electrodomésticos. Actualmente se están utilizando para 
señalización vial, como semáforos, consiguiendo un ahorro energético para las entidades 
públicas. 
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LED SMD 
Esto le ofrece ciertas características muy interesantes para todo el mundo de la iluminación. 
Permiten una amplia variedad de colores, según el material semiconductor que se utilice en su 
fabricación. En su modelo RGB, utiliza tres LEDS con los colores primarios, con lo que puede 
desarrollar hasta 16 millones de colores mediante la mezcla aditiva. El usuario puede seleccionar 
el color deseado mediante un mando a distancia o controlador, subir o bajar la intensidad de la 
luz y hacer increíbles efectos luminosos. El índice de reproducción cromática (CRI) es alto, de 
hasta el 80%. Esto quiere decir que reproduce los colores fielmente. 
LED COB 
Corresponde a las siglas "Chip on board" ("chip en la placa"), en el cual se han insertado multitud 
de LED en un mismo encapsulado. De esta manera, nos proporciona más rendimiento lumínico: 
esto quiere decir que con la misma potencia y tamaño, el LED COB aporta más luz que el SMD. 
Tecnología LED 
La tecnología LED está cada vez más presente dentro de las organizaciones y hogares. Y 
no es ninguna coincidencia, ya que este tipo de tecnología es demasiado eficaz no sólo 
para ahorrar en materia energética, sino también para los bolsillos de sus consumidores. 
Sus ventajas sobre las fuentes de luz incandescente y fluorescente, tales como el bajo 
consumo de energía, su mayor tiempo de vida, tamaño reducido, resistencia a las 
vibraciones, reducción de emisión de calor y su mayor limpieza debido a la utilización 
de mercurio han sido la principal motivación para el cambio hacia la tecnología LED. 
(ISB, 2015). 
El uso de la tecnología LED está extendido en muchas de las aplicaciones cotidianas, debido a su 
bajo consumo, fiabilidad y duración. Esta tecnología ha supuesto el mayor avance en el campo de 
la iluminación desde que se inventó la luz, con una durabilidad menor o igual a 20 años. En 
definitiva, la tecnología LED es una opción sostenible, práctica y funcional para lograr un ahorro 
en sus diferentes aplicaciones. 
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Flujo luminoso (𝚽) 
 Según Schréder (2016), “Es la cantidad de energía, en forma luminosa, emitida por una fuente. 
Su unidad es el lumen (Lm) y su símbolo es 𝚽.” (pág. 5). 
Flujo luminoso se lo conoce como la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el 
ojo humano es sensible. Se mide como la cantidad de luz emitida por una fuente de luz en todas 
las direcciones.  
Figura 10. Flujo luminoso 
 
Fuente: (Schréder, 2016). 
Coeficiente de reflexión 
Los valores del factor de reflexión dependen del color de las paredes, techo y suelo del sitio o 
local a iluminar y de los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado, haciendo referencia 
a la siguiente tabla. 
Tabla 5. Factor de reflexión 
  Color  Factor de reflexión (ρ) 
Techo 
blanco o muy claro 0,7 
claro  0,5 
Medio 0,3 
Paredes 
claro  0,5 
Medio 0,3 
Oscuro 0,1 
Suelo 
claro  0,3 
Oscuro 0,1 
Fuente: (Ramirez, 1994) 
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Normas para el cálculo 
La cualidades que deben reunir una buena iluminación de interior, si se trata de alumbrado 
industrial, es un factor de productividad y de rendimiento en el trabajo, además que incrementa la 
seguridad del personal. Si se asume que, por lo menos, una quinta parte de la vida del hombre, 
transcurre bajo alumbrado artificial se comprenderá el interés que hay en establecer normas 
prácticas para ejecutar los proyectos de iluminación interior, de una forma que se agrupen la 
economía, la comodidad visual y el sistema de alumbrado más apropiado para una determinada 
función. 
Una buena iluminación interior ha de cumplir cuatro condiciones esenciales: 
 Debe suministrar una cantidad de luz suficiente 
 Eliminar todas las causas de deslumbramiento  
 Prever aparatos de alumbrado apropiados para cada caso particular  
 Utilizar fuentes luminosas que aseguren, una satisfactoria distribución de los colores. 
Normas para realizar los proyectos de iluminación de interiores 
 Determinación del nivel de iluminación 
La determinación de los niveles de iluminación debe estar de acuerdo a los servicios que va a 
prestar el local, para lo que existen tablas que según la necesidad establecen los valores mínimos 
y valores aceptables de iluminación.  
 Elección del tipo de lámpara 
La elección es de acuerdo a la actividad que se va a tener en el local se selecciona las lámparas 
según lo requerido.  
 Elección del sistema de iluminación y de los aparatos de alumbrado 
Iluminación directa 
Iluminación semidirecta 
Iluminación difusa 
Iluminación semiindirecta 
Iluminación indirecta 
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 Altura de suspensión de los aparatos de alumbrado 
La altura de suspensión de los aparatos de alumbrado es una característica primordial de todo 
proyecto de iluminación interior.  
En los locales de altura normal  como lo son oficinas, salas de clase o habitaciones la tendencia 
actual es situar los aparatos de alumbrado lo más alto posible, para así de esta manera disminuir 
ampliamente el riesgo de deslumbramiento y así también lo que permite disminuir el número de 
focos. Para iluminación directa, semidirecta y difusa la relación serán: 
Iluminación mínima 
  
 
 
                                                          (Ecuación 1) 
Iluminación aceptable 
  
 
 
                                                          (Ecuación 2) 
Iluminación excelente 
  
 
 
                                                          (Ecuación 3) 
 Distribución de los aparatos de alumbrado  
Por lo general los locales, que se trata de iluminar son de forma rectangular donde los aparatos de 
alumbrado se sitúan formando filas paralelas al eje mayor o menor del local, en otros casos, la 
ubicación de los aparatos de alumbrado, depende evidentemente de la forma que tenga la 
superficie de área de trabajo.   
e = distancia horizontal entre dos focos. 
d = distancia vertical de los focos  al plano útil de trabajo. 
La uniformidad de iluminación siempre depende de la forma en que se cortan los haces 
luminosos de los aparatos de alumbrado, que a su vez dependen de la abertura que tengan los 
aparatos y además de la altura de suspensión. 
La uniformidad de la iluminación directa es en función a la relación. 
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                                                                    (Ecuación 4) 
Aparatos extensivos  
 
 
                                                            (Ecuación 5) 
Aparatos medios 
 
 
                                                            (Ecuación 6) 
Aparatos intensivos  
 
 
                                                            (Ecuación 7) 
 
En cuanto a la utilización de los aparatos en función de la altura del local, las normas a seguir son 
las siguientes: 
 Aparatos extensivos se utiliza cuando los locales tienen una altura hasta los 4 metros. 
 Aparatos semiextensivos son para los locales que se encuentra entre la altura de 4 
metros y 6 metros.  
 Aparatos semiintensivos locales de altura entre los 6 metros y 10 metros. 
 Aparatos intensivos es para los locales que sobre pasa la altura de los 10 metros. 
 Número mínimo de aparatos de alumbrado  
Para el caso de iluminación directa se utiliza la siguiente una ecuación para la longitud y otra para 
el ancho del local a iluminar. 
Número de aparatos a lo largo del local 
   
       
 
                                                 (Ecuación 8) 
Dónde:  
  = número de aparatos a largo. 
L = longitud total del sitio a iluminar expresada en metros. 
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e= distancia horizontal entre los dos luminarias continuas. 
e´= distancia horizontal de la luminaria así la pared expresada en metros. 
Número de aparatos a lo ancho del local 
   
       
 
                                                (Ecuación 9) 
Dónde:  
  = número de aparatos a lo ancho. 
A =distancia total del sitio a iluminar expresada en metros. 
e= distancia horizontal entre los dos luminarias continuas. 
e´= distancia horizontal de la luminaria así la pared expresada en metros. 
Para el número mínimo de aparatos se considera: 
                                                     (Ecuación 10) 
 Calculo del flujo luminoso necesario 
La determinación del flujo luminoso se realiza utilizando previamente el factor de utilización 
para este cálculo, se debe conocer los factores de reflexión de paredes y techo del local. 
Los proyectos de iluminación representan generalmente a locales rectangulares, los locales 
pueden caracterizarse por un coeficiente llamado índice del local, es el que combina las 
relaciones de la longitud con el ancho del local con su altura expresado de la siguiente ecuación 
para iluminación directa y para iluminación indirecta la d es reemplazada por h: 
  
     
   
                                                     (Ecuación 11) 
Dónde:  
 = índice del local  
L = largo del local expresada en metros. 
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A = ancho del local expresada en metros. 
d =  altura de suspensión hasta el plano útil de trabajo expresada en metros. 
La determinación del factor de utilización se realiza por medio de tablas, ya que estos valores son 
de resultados de trabajos experimentales y teóricos. En las tablas, se expresa los factores de 
utilización para diferentes tipos de aparatos de alumbrado, diferentes valores del índice del local, 
rendimiento del aparato de alumbrado, factor de reflexión de techo y paredes y el factor de 
depreciación. 
El cálculo del flujo luminoso necesario para producir una iluminación E sobre la superficie útil 
de trabajo S, expresada en metros cuadrados siendo: 
                                                        (Ecuación 12) 
Para el cálculo del flujo luminoso necesario se considera el factor de utilización, el factor de 
depreciación, la ecuación definitiva que nos expresa el flujo luminoso necesario para iluminar un 
local es la siguiente: 
   
         
      
                                               (Ecuación 13) 
 Distribución del número definitivo de los aparatos de alumbrado 
La distribución de los aparatos de alumbrado, para conseguir una iluminación equitativa y el flujo 
total necesario para que el nivel de iluminación sea el apropiado, se determina el flujo luminoso 
que proporcionar cada lámpara por medio de catálogos se utiliza la siguiente ecuación: 
  
  
 
                                                        (Ecuación 14) 
Dónde:  
 = número de aparatos.  
  = flujo luminoso necesario expresado en lúmenes. 
 = flujo luminoso de la lámpara a usarse expresado en lúmenes sobre lámpara. 
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 Determinación de la potencia y energía instalada 
La potencia es la capacidad total disponible en un sistema eléctrico, medida en watts, es la mayor 
de todas las potencias demandadas durante un periodo específico de tiempo. 
Para la obtener la potencia instalada en iluminación se utilizara la siguiente ecuación 
            
    
    
 
  
    
                (Ecuación 15) 
Dónde:  
  = Potencia instalada en watts.  
  = Potencia de la lámpara en watts. 
   = factor de perdida de la lámpara. 
La energía consumida se obtiene de la multiplicación de potencia por el tiempo de 
funcionamiento en el cual trabaja. 
Para la obtener la energía instalada se utilizara la siguiente ecuación: 
                                                         (Ecuación 16) 
Dónde:  
  = potencia consumida en watts.  
  = tiempo de uso en años. 
 Selección del conductor técnica y económicamente recomendado 
Es el análisis de factibilidad técnica con el que se evalúa si el conductor tiene las capacidades 
técnicas requeridas para trabajar a la potencia instalada, considerando obtener una menor perdida 
de energía a través  del conductor  y cumplir parámetros de funcionamiento de acuerdo al tiempo 
de utilización. 
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Los conductores cuentan con una resistencia que es expresada en Ω/km, es dada para los 
diferentes calibres de conductor de cobre. 
Tabla 6.Resistencia de los conductores 
CALIBRE AWG 
RESISTENCIA CC 25°C 
Ω/KM 
24 AWG 85 Ω/KM 
22 AWG 51,5 Ω/KM 
20  AWG 32,69 Ω/KM 
18  AWG 20,73 Ω/KM 
16  AWG 12,9 Ω/KM 
14  AWG 8,17 Ω/KM 
12  AWG 5,13 Ω/KM 
10  AWG 3,23 Ω/KM 
8  AWG 2,03 Ω/KM 
6  AWG 1,27 Ω/KM 
4 AWG  0,8 Ω/KM 
2 AWG  1,5 Ω/KM 
1/0 AWG  0,317 Ω/KM 
2/0 AWG  0,252 Ω/KM 
3/0 AWG0 0,197 Ω/KM 
Fuente: (Wayne, 1996) 
9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS 
Hipótesis 
Al cambiar las lámparas halogenadas por las de tipo LED se disminuirá el consumo energético. 
Variables 
Variable independiente Cambio de lámparas halogenadas por lámparas LED. 
La tecnología LED es una opción sostenible, práctica y funcional para lograr un ahorro en sus 
diferentes aplicaciones. 
Variable dependiente Para disminuir el consumo energético. 
La eficiencia energética o ahorro de energía, fundamenta  en la optimización del consumo 
energético con el único objetivo de tener una disminución de energía, brindando los mismos 
resultados como es el caso de los sistemas de iluminación.  
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10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
Modalidad de la investigación 
Se utilizó la investigación de campo, porque se realizó inspecciones visuales de los elementos 
que producen luz artificial dentro bodega de producto terminado en la empresa PRONACA 
ALIMENTOS – PUEMBO con el fin de conocer las características lumínicas instaladas en la 
bodega. 
La investigación bibliográfica permitió conocer, comparar, ampliar, profundizar diferentes 
conceptos, teorías de las causas y efectos del problema, el trabajo de investigación es ejecutable 
por que obtuvo bibliografía de temas relacionados a iluminación interior, cálculo de iluminación, 
luminotecnia, etc.  
Se considera un proyecto factible porque se cuenta con la tecnología de mayor eficiencia en el 
mercado por medio de este se pretende reducir los gastos generados por la iluminación, además 
mediante el análisis de luminotecnia se instalara los lúmenes necesarios con la fundamentación 
teórica que se sustenta el proyecto. 
Tipos  de investigación 
Investigación descriptiva 
Se utilizó este tipo de investigación para describir y analizar el ambiente interno y el consumo de 
energía en la bodega de producto terminado en la empresa PRONACA ALIMENTOS – 
PUEMBO para realizar una distribución adecuada de luminarias en base a las dimensiones de la 
bodega. 
Investigación de campo 
Este tipo de investigación se sustenta en información obtenida de datos proporcionados por la 
empresa en base a hojas de inspecciones y  las medidas de iluminación, magnitudes eléctricas que 
se realizaron durante la investigación del proyecto que nos permiten obtener el consumen en la 
bodega de producto terminado en la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO. 
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Técnicas  de investigación 
Observación 
Utilizada para poder conocer el consumo de potencia del sistema de iluminación en base al 
transcurso de la noche en la bodega de producto terminado en la empresa PRONACA 
ALIMENTOS – PUEMBO. 
En  la bodega de producto terminado en la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO, las 
lámparas que se utilizan son de marca INDULUX, también se logró apreciar que algunas 
luminarias se encuentran quemadas, debido a que se suspendió el mantenimiento por la gestión al 
cambio de luminarias de mayor eficiencia.  
Características técnicas del sistema de iluminación Halogenada vs LED 
Se ha  realizado la inspección del sistema de iluminación instalado que se encuentran en la 
bodega de producto terminado en la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO, se define 
las siguientes características y también se realiza una comparación entre los dos sistemas. 
Tabla 7. Características del sistema de iluminación halogenada vs LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Grupo investigador 
 
 
Características del sistema de iluminación Halogenada vs LED 
Tipo de lámpara Halogenada LED 
Color lámpara Blanco Blanco 
Flujo luminoso 18000 lumen 22000 lumen 
Voltaje 220 V 220 V 
Potencia  400 W 200 W 
Cantidad de lámparas 30 30 
Método de alumbrado General General  
Sistema de iluminación  Directo Directo  
Nivel de iluminación actual  97,01 lux 212 lux 
Carga instalada 12000 watts 6000 watts 
Energía consumida/Año 52416 Kwh 26208 Kwh 
Perdidas de energía/10 Años $ 981,95 $ 258,73 
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Dimensiones de la bodega de producto terminado en la empresa PRONACA ALIMENTOS 
– PUEMBO 
Tabla 8.  Dimensiones de la bodega 
Datos  Denominación (m) 
Ancho A 24,60 m 
Largo L 37,50 m 
Altura de la bodega H 14,40 m 
Plano de trabajo Dput 0,85 m 
Fuente: Grupo investigador 
Nivel de luminancia 
Según la Norma Técnica Ecuatoriana iluminación natural para fábricas y talleres INEN 1154 
1984 – 05 para bodegas y almacenes, empacado y despachado es de 150 lúmenes mínimo y 200 
lúmenes como recomendable. (INEN, 1984). 
Interpretación de resultados 
Los resultados se obtienen en base a la hoja de inspección de todas las luminarias de la planta en 
donde se encuentra medidas de luxes en la bodega de producto terminado en la empresa 
PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO adicionalmente por tema de estudio se realizó  
mediciones en la en día y  noche.  
Tabla 9. Datos de mediciones 
 
Fuente: Grupo investigador 
Datos de las mediciones  
Fecha de medición 27 de enero 2017 
Condiciones atmosféricas 
Parcialmente nublado 
T min. 10°c T máx. 
19°c 
Lugar día/lux noche/lux 
Anden 1 830 97 
Anden 2 555 97,6 
Anden 3 720 96 
Anden 4 865 97 
Anden 5 718 97,5 
Anden 6 726 97 
Promedio 735,67 97,01 
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11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS) 
Determinación de la iluminación  
Según la Norma Técnica Ecuatoriana iluminación natural para fábricas y talleres INEN 1154 
1984 – 05 para bodegas y almacenes, empacado y despachado es de 150 lúmenes mínimo y 200 
lúmenes recomendable.  
     = 150 lux  
              = 200 lux 
Elección del tipo de lámpara  
Se selecciona la lámpara LED de 200 W  a 220 voltios con un flujo luminoso de 22000 lúmenes. 
Elección del sistema de iluminación y de los aparatos de alumbrado  
Utilizamos la tabla iluminación directa en la que tenemos un rendimiento del aparato de 
alumbrado de: 
  = 0.8 
Altura de suspensión de suspensión de los aparatos de alumbrado 
         
              
         
 
Iluminación aceptable 
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Distribución de los aparatos de alumbrado 
De acuerdo a la altura de la bodega que supera los 10 m, se utiliza los aparatos intensivos 
teniendo la siguiente relación  
 
 
     
                      
Iluminación uniforme repartida 
   
 
 
 
        
 
         
Número mínimo de aparatos  de alumbrado  
Número mínimo a lo largo del local 
   
       
 
 
   
                           
        
 
          
             
Número mínimo a lo ancho del local 
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Este es el número mínimo de aparatos de alumbrado  para cumplir con el factor de uniformidad  
            
         = 6 aparatos 
Cálculo del flujo luminoso 
Cálculo del índice del local 
  
     
    
 
  
                
         
 
       
Factor de reflexión  
Techo =       
Pared =        
Factor de utilización  
           
      
         
                      
             
            
36 
 
 
  
             
    
 
              
              
Flujo luminoso teórico necesario  
   
     
      
 
   
   
   
  
                    
            
 
                   
Distribución del número definitivo de aparatos de alumbrado selección de la lámpara  
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Emplazamiento de las luminarias a lo largo del local 
   
 
  
 
      
  
       
Uniformemente repartida  
    
  
 
 
     
 
       
Emplazamiento de las luminarias a lo ancho del local 
   
 
  
 
      
  
       
Uniformemente repartida  
    
  
 
 
     
 
       
Consumo de energía  
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Conductor técnica y económicamente recomendado 
Tabla 10. Conductor técnica y económicamente recomendable 
Conductor Técnica Y Económicamente Recomendable 
Calibre de cable 8 AWG 10 AWG 12 AWG 
Voltaje de instalación 220 V 220 V 220 V 
Costo de energía perdida  $           162,36 $       258,73 $      411,91 
Tiempo de uso/años 10 AÑOS 10 AÑOS 10 AÑOS 
Inversión inicial  $         395,97 $      315,16 $       202,03 
Costo de selección del conductor 
técnicamente recomendado $         558,33 $       573,89 $       613,93 
Fuente: Grupo investigador 
12. IMPACTOS (SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 
La presente investigación permitirá tener un impacto social, económico y ambiental por el 
cambio de luminarias halogenadas a luminarias LED en la bodega de producto terminado de la 
empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO, permitirá cumplir con sus valores, propósitos y 
políticas de la empresa PRONACA S.A. 
Impacto social 
PRONACA como bienestar social es especialista en la atención al recurso humano como 
generador productivo; y por ello, vela por los colaboradores proporcionando un ambiente 
adecuado para realizar sus funciones al igual que capacita y a la vez busca mejoras en su centro 
de operaciones, manteniendo una productiva relación con las comunidades vecinas, es así que se 
desarrolla programas para optimizar al máximo los recursos, siendo uno de ellos las reducción de 
consumo energético. 
Impacto económico 
El impacto es la reducción de gastos por mantenimiento, disminución de consumo energético, 
utilizando la tecnología LED, se realiza el análisis del ahorro económico que se tendrá por 
consumo energético y costo de mantenimiento y reparación de las luminarias halogenadas. 
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Tabla 11.Comparación de los sistemas de iluminación 
Conductor Técnica y Económicamente Recomendable del 
Sistema de Iluminación Halogenada vs LED 
  HALOGENADA LED 
Calibre de cable 10 10 
Voltaje de instalación 220 V 220 V 
Costo de energía perdida   $ 981,95   $ 258,73  
Tiempo de uso/años  10 AÑOS 10 AÑOS 
Inversión inicial   $  315,16   $ 315,16  
Costo de selección del conductor 
técnicamente recomendado  $ 1.297,11   $  573,89  
Fuente: Grupo investigador 
 
Tabla 12.Cuadro comparativo de mantenimiento 
MANTENIMIENTO LUMINARIAS HALOGENADAS VS LED 
HALOGEN
ADA 
COSTO UNI
DA
D 
COSTO 
CAMBI
O 
HORAS 
USO 
CONSUMO 
HALOGENADA 
CONSUMO  
LED 
  
TOTAL 
($) 
12 
MESES 
DIARIO ANUAL DOLARES 
ANUAL 
DOLARES 
Foco  $ 20,40  30  $     612,00  2 12  $                   1.224,00   -  
Balastro  $ 31,98  30  $     959,40  2 12  $                   1.918,80   -  
Ignitor  $   8,56  30  $     256,80  2 12  $                     513,60   -  
Capacitor  $   5,08  30  $     152,40  2 12  $                     304,80   -  
Mano de 
obra por 
limpieza 
 $ 45,00  30  $  1.350,00  2    $                   2.700,00   $       2.700,00  
    TOTAL  $              6.661,20   $   2.700,00  
Fuente: Grupo investigador 
Impacto ambiental 
El impacto ambiental se reduce considerablemente en un 50 % de consumo energético al utilizar 
la nueva tecnología LED que está revolucionando a gran magnitud en la industria  y los 
beneficios que nos proporciona en ahorro de mantenimiento. La luz producida a través de la 
tecnología LED no produce altos índices de calor a comparación de las lámparas halogenadas lo 
que ayuda a mantener una temperatura adecuada de funcionamiento, además se reduce la 
generación de desechos de material eléctrico.  
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13. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
Tabla 13. Elaboración del presupuesto 
COSTO DE MATERIALES 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITAR. V. TOTAL 
1 BREAKER QO220VSC6  2 x 20 A U 5 9,07 $45,35 
2 ABRAZADERAS DE 3/4 DE TUBERIA EMT U 60 0,09 $5,40 
3 CABLE TFFN # 10 AWG CABLEC M 450 0,78 $351,00 
4 CABLE TFFN # 18 AWG CABLEC U 400 0,4 $160,00 
5 CONECTORES DE TUBERIA EMT 1/2" U 70 0,17 $11,90 
6 CONECTORES DE TUBERIA EMT 11/2" U 20 0,97 $19,40 
7 CONECTORES DE TUBERIA EMT 3/4" U 30 0,26 $7,80 
8 
CONTACTORES PARA ILUMINACION 
CUTLER-HAMMER 2 x 30 A  C/BOB. 220 V 
U 5 14 $70,00 
9 CONTRATUERCA DE 3/4" U 60 0,1 $6,00 
10 GABINETE METALICO DE  300x300x150 mm U 2 16,77 $33,54 
11 GABINETE METALICO DE  600x500x200 mm U 1 44,7 $44,70 
12 GRILLETES DE 3/4" en varilla de 1/4"  U 30 0,25 $7,50 
13 LAMPARAS  U 30 300 $9.000,00 
14 MANO DE OBRA U 1 906,11 $906,11 
15 MATERIALES VARIOS U 1 150 $150,00 
16 PERNOS HENDIDO PARA CABLE 1/0 AWG  U 60 2,17 $130,20 
17 
SELECTORES DE DOS POSICIONES 
TELEMECANIQUE CON 1 CONTACTO 
NORMALMENTE ABIERTO 
U 5 8,64 $43,20 
18 TUBERIA EMT 1/2"  U 50 2,41 $120,50 
19 TUBERIA EMT 11/2"  U 15 9,33 $139,95 
20 TUBERIA EMT 3/4"  U 40 3,71 $148,40 
 
  
SUBTOTAL 1 $11.400,95 
   
IVA 14% $1.596,13 
   
TOTAL  $12.997,08 
Fuente: Grupo investigador 
14. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los cálculos realizados se tiene un ahorro del 50 % en 
consumo energético. 
Se utilizó el programa Relux para realizar la simulación en la bodega de producto terminado de la 
empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO para la distribución de luminarias teniendo una 
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iluminación  uniforme, para conocer el costo de mantenimiento se realizó un cuadro comparativo 
de  mantenimiento de las luminarias halogenadas vs LED. 
15. CONCLUSIONES 
 Los beneficios económicos debido a la implementación de la iluminación LED que se 
detalla en esta investigación, pueden podrán servir para la inversión de nuevas 
tecnologías de iluminación en la planta PRONACA por lo que se tiene un 50 % en 
ahorro de consumo de energía. 
 En la bodega de producto terminado de la empresa PRONACA ALIMENTOS – 
PUEMBO se consume 4368 Kwh por mes  con la implementación de las luminarias 
LED se consume 2184 Kwh por mes disminuyendo a la mitad de la potencia instalada. 
 Con las mediciones ejecutadas durante el día se obtiene excelente iluminación, debido 
a la luz natural que ingresa por las puertas y por los translucidos y superando las 
medidas recomendadas por lo tanto es innecesario mantener encendidas las luminarias 
en el día.  
16. RECOMENDACIONES 
 En  la empresa PRONACA-PUEMBO, iniciar un proceso de cambio de las luminarias 
actuales por luminarias LED. Este proceso de cambio se realizara progresivamente de 
tal manera que cada año vaya cambiando distintas áreas o bodegas para mejorar la 
eficiencia energética. 
 De acuerdo a los cálculos realizados para 10 años se recomienda instalar un cable 
AWG # 10 mediante este conductor eléctrico tenemos un costo inicial  que es $ 
315,16 y el costo por perdida en el transcurso de los 10 años es significativamente 
bajo siendo el valor de $258,73 teniendo un costo de selectividad para el conductor de 
$573,89. 
 Por medio de las mediciones realizadas en el presente trabajo investigativo se pudo 
observar un nivel mínimo de 97,01 lux de iluminación en la bodega de producto 
terminado de la empresa PRONACA ALIMENTOS – PUEMBO, se debería realizar 
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mediciones de iluminación de toda la empresa para evaluar los lugares que cuenta con 
un nivel bajos de iluminación. 
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ANEXOS 
  
 
 
Anexo A 
 
TEMA: Hoja técnica de la luminaria LED 
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Anexo B 
 
TEMA: Tabla de cálculo de proyectos de iluminación de 
interiores  
 
 
1.1 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo C 
 
TEMA: Hoja de costo beneficio del sistema de iluminaria LED 
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Anexo D 
 
TEMA: Hoja de inspección luminarias  
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Anexo E 
 
TEMA: Plano de emplazamiento de las luminarias 
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Anexo F 
 
TEMA: Bodega de producto terminado PRONACA-PUEMBO 
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Anexo G 
 
TEMA: Bodega de producto terminado PRONACA-PUEMBO 
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Anexo H 
 
TEMA: Simulación utilizando programa Relux con lámparas 
halogenadas. 
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Anexo I 
 
TEMA: Datos de lámparas halogenadas actuales. 
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Anexo J 
 
TEMA: Síntesis de los resultados  
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Anexo K 
 
TEMA: Proyección horizontal 
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Anexo L 
 
TEMA: Elementos de luminarias y del espacio  
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Anexo M 
 
TEMA: Simulación utilizando programa Relux con lámparas 
LED. 
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Anexo N 
 
TEMA: Datos de lámparas LED propuesta 
 
1.2 
 
 
 
  
 
 
Anexo O 
 
TEMA: Síntesis de los resultados  
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Anexo P 
 
TEMA: Proyección horizontal 
 
1.4 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo Q 
 
TEMA: Elementos de luminarias y del espacio  
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Anexo R 
 
TEMA: Simulación con 24 lámparas LED es la recomendada. 
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Anexo S 
 
TEMA: Datos de lámparas LED propuesta 
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Anexo T 
 
TEMA: Síntesis de los resultados con 24 lámparas   
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Anexo U 
 
TEMA: Proyección horizontal con 24 lámparas  
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Anexo V 
 
TEMA: Elementos de luminarias y del espacio con 24 lámparas   
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